
            Politeknik Negeri Sriwijaya    

58 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Tahanan kontak pada PMS bay kopel 150 kV masih sesuai standar yaitu 

<100 µΩ (KEPDIR 0520-2.K.DIR.2014). Nilai tahanan kontak yang 

tertinggi 16,7 µΩ yang terdapat pada fasa S bus 2 dan nilai yang terendah 

7,1 µΩ yang terdapat pada fasa T bus 1 dan 2. 

2. Tahanan Isolasi pada PMS bay kopel 150 kV masih sesuai standar yaitu 1 

MΩ / 1 kV (VDE (catalouge 228/4)). Nilai tahanan isolasi yang tertinggi  

>1000 GΩ (melebihi kemampuan baca alat ukur yang digunakan) dan yang 

terendah 36,7 GΩ yang terdapat pada fasa T bus 1. 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan inspeksi lebih lanjut terhadap penurunan tahanan isolasi 

yang terjadi. 

2. Perlu dilakukan penggantian peralatan apabila ada hasil uji yang dibawah 

standar. 

 

 

 

 

 


