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ABSTRAK 

 

ANALISA RUGI-RUGI DAYA LISTRIK PADA JARINGAN 

DISTRIBUSI DI PENYULANG MERAK PT. PLN RAYON 

KENTEN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6 
 

( 2015 : xi + 50 + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Daftar Lampiran ) 

Lamtiur Sinaga 

0612 3031 1558 

Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

Proses penyaluran listrik menuju ke konsumen memungkinkan terjadi 

kerugian. Kerugian tersebut berupa drop tegangan dan kerugian daya. Kerugian 

tersebut dipengaruhi oleh panjang saluran dari gardu induk sampai  ke  pusat 

beban. Hal ini akan menyebabkan listrik yang disalurkan kepada konsumen lebih 

kecil. 

Kerugian daya tidak dapat dihilangkan, karena peralatan – peralatan yang 

digunakan dalam sistem distribusi listrik tidak mungkin memiliki tingkat efisiensi 

100%. Maka dari itu penulis kali ini bertujuan untuk menganalisa sumber susut 

daya yang terjadi dan memberi perbandingan perhitungan secara manual dan 

perhitungan dengan menggunakan software ETAP (Electrical Power System 

Analysis). 

Di dalam pembahasan rugi daya pada jaringan tegangan menengah 20 KV 

penyulang Merak Gardu Induk Seduduk Putih didapatkan bahwa hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa rugi daya siang hari adalah sebesar 0,13% 

dan rugi daya malam hari adalah 0,15%. Hasil Software ETAP menunjukkan 

bahwa rugi daya siang hari adalah sebesar 0,14% dan rugi daya malam hari adalah 

0,15%. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF INCOME-LOSS IN POWER DISTRIBUTION 

NETWORK IN FEEDERS MERAK PT. PLN RAYON 

KENTEN USING SOFTWARE ETAP 12.6 

( 2015 : xi + 50 + Picture List + Table List + Enclosure ) 

Lamtiur Sinaga 

0612 3031 1558 

Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

Electricity distribution process allows the consumer to get the loss. Losses 

in the form of voltage drop and power loss. The loss is influenced by the length of 

the channel from the substation to the load center. This will cause the electricity 

supplied to consumers is smaller. 

Power loss can not be vanished, because the equipments that are used in 

electrical distribution systems may not have the efficiency level of 100%. 

Therefore, the writer of this time aimed to analyze sources of power losses that 

occur and provide comparative calculations manually and calculations using the 

software ETAP (Electrical Power System Analysis). 

In the discussion of power losses on 20 KV medium voltage network 

Merak feeders Seduduk Putih substation, the calculations show that the 

daytime power loss is 0,13% and the evening power loss is 0,15%. ETAP 

Software results show that the daytime power loss is 0,14% and the evening power 

loss is 0,15% 
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