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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan dengan cara manual 

dan dengan menggunakan program GUI pada software MATLAB di GTG 4006-J 

PUSRI IV PT. PUSRI Palembang, antara lain : 

1. Nilai rugi daya generator pada GTG 4006-J di PUSRI IV PT. PUSRI 

Palembang ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya arus beban yang 

terpakai pada generator. Apabila semakin besar arus pada beban yang 

terpakai, maka semakin besar pula nilai rugi total yang terdapat pada 

generator tersebut. 

2. Efesiensi generator pada GTG 4006-J di PUSRI IV PT. PUSRI Palembang ini 

sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya daya beban yang terpakai pada 

generator. Apabila semakin besar daya pada beban yang terpakai, maka 

tingkat efisiensi dari generator tersebut akan semakin rendah. 

3. Pada hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan dua metode yaitu secara 

manual dan dengan menguunakan program GUI pada software MATLAB, 

menghasilkan hasil perhitungan yang sama. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian 

tentang perhitungan rugi daya dan efisiensi pada GTG 4006-J di PUSRI IV PT. 

PUSRI Palembang, yaitu : 

1. Dilakukannya pengecekan dan perawatan pada GTG secara berkala seperti 

melakukan pembersihan, pelumasan dan pemeliharaan sistem pendingin 

(cooling system) agar tidak terjadi panas yang berlebihan dan mengurangi 

pengeluaran gas buang agar terjaganya kantinyuitas pelayanan listrik dan 

meningkatkan efisiensi dari generator. 

2. Studi penelitian ini dapat dilanjutkan kembali dengan melakukan perhitungan 

nilai efisiensi pada turbin gas yang terdapat di GTG 4006-J PUSRI IV PT. 

PUSRI Palembang. 


