
 

ANALISA PENGARUH BEBAN TERHADAP EFISISENSI GENERATOR 

DI PLTG CNG JAKABARING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAPORAN AKHIR 

 

Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  

menyelesaikan pendidikan Diploma III 

Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik 

 

 

Oleh : 

Ryan Pradinata 

0614 3031 0187 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

PALEMBANG 

2017 



 

ANALISA PENGARUH BEBAN TERHADAP EFISISENSI GENERATOR 

DI PLTG CNG JAKABARING 

 

 

 

Oleh : 

Ryan Pradinata 

 

0614 3031 0187 

 

Menyetujui, 

Palembang,      Juli 2017 

Pembimbing I, Pembimbing II, 

 

 

 

Herman Yani, S.T., M.Eng. Andri Suyadi S.S.T., M.T. 

NIP. 196510011990031006 NIP. 196510091990031002 

 

Mengetahui, 

  

Ketua Jurusan Ketua Program Studi 

Teknik Elektro Teknik Listrik 

 

 

 

Yudi Wijanarko, S.T., M.T. Mohammad Noer, S.S.T.,M.T. 

NIP. 196705111992031003 NIP. 196505121995021001    



Motto : 

 

 Life is like riding  bycicle, to keep your balance, you must 

keep moving 

 Wrong is wrong even though everyone do that, right is right 

even though no one do that 

 Jangan pernah menghakimi seseorang karena masa 

lalunya, karena kita  hidup di masa sekarang bukan masa 

lalu 

 

 

Dengan rasa syukur tak terkira kepada Allah SWT, Laporan 

Akhir ini kupersembahkan kepada : 

 Orang Tuaku tercinta 

 Adikku tersayang 

 Teman-teman seperjuangan Teknik Listrik 2014, 

khususnya kelas LB 

  



iv 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat  menyelesaikan 

laporan akhir dengan judul “Analisa Pengaruh Pembebanan terhadap Efisiensi 

Generator  di PLTG CNG Jakabaring”. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya 

penulis ucapkan kepada orangtua dan keluarga besar yang telah membantu baik 

secara moril maupun materil selama menyelesaikan Laporan Akhir. 

 Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi 

Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Dalam penyusunan laporan 

akhir, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak hingga dapat 

terselesaikan laporan akhir ini mulai dari pengumpulan data sampai proses 

penyusunan laporan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T., selaku Direkur Politeknik Negeri 

Sriwijaya. 

2. Bapak Yudi Wijanarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

3. Bapak Herman Yani, S.T., M.Eng., selaku Sekretaris Jurusan Teknik 

Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.  

4. Bapak Mohammad Noer, S.S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya. 

5. Bapak Herman Yani, S.T., M.Eng., selaku Pembimbing 1 laporan akhir di 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

6. Bapak Andri Suyadi S.S.T., M.T., selaku Pembimbing 2 laporan akhir di 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

7. Bapak Pandi selaku Manager Sektor PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan. 

8. Bapak M. Taufiq selaku Asman SDM & Administrasi PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan. 



v 
 

9. Bapak Safrul selaku Manager Pusat Listrik PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan. 

10. Bapak Joko Triatno, selaku Supervisor PL Jakabaring yang telah banyak 

memberikan masukan dan arahan dalam penulisan laporan akhir. 

11. Teman-teman Teknik Listik  angkatan 2014, terutama kelas LB. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir ini. 

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis guna 

perbaikan dimasa yang akan datang. Demikianlah, semoga laporan akhir ini dapat 

bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa jurusan 

Teknik  Elektro program studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

 

Palembang,   Juli 2017 

 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ABSTRAK 

 

ANALISA PENGARUH BEBAN TERHADAP EFISISENSI GENERATOR 

DI PLTG CNG JAKABARING 

(2017 : xiii+ 49 halaman+Daftar Pustaka +Daftar Isi+ Daftar Gambar +Daftar Tabel+Lampiran) 

 

 

Ryan Pradinata 

061430310187 

Jurusan Teknik Elektro 

Program Studi Teknik Listrik 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

Untuk mengetahui nilai efisiensi generator dan rugi daya pada PLTG CNG 

Jakabaring, dilakukan ANALISA secara manual, ANALISA efisiensi generator dan 

rugi daya dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa daya dan arus beban 

terpakai generator . Berdasarkan hasil ANALISA, efisiensi tertinggi pada PLTG 

CNG Jakabaring didapat saat beban puncak sebesar 99,80546 %. Sedangkan 

efisiensi terendah  didapat saat beban tertinggi sebesar 99,78308%. Dan hasil 

ANALISA rugi daya terkecil pada saat beban puncak adalah 0,031887 MW dan 

rugi daya terbesar pada saat beban puncak adalah 0,03525 MW. Efisiensi dan Rugi 

daya sangat dipengaruhi oleh daya dan arus beban yang terpakai. Semakin tinggi 

daya dan arus beban maka semakin tinggi efisiensi generator dan semakin kecil rugi 

daya pada generator. 

 

 

Kata kunci : Efisiensi, Rugi Daya, Daya, Arus beban 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF LOAD’S EFFECT TO GENERATOR’S EFFICIENCY AT 

JAKABARING CNG POWER PLANT 

(2017 : xiii+ 49 halaman+Daftar Pustaka +Daftar Isi+ Daftar Gambar +Daftar Tabel+Lampiran) 

 

 

Ryan Pradinata 

061430310187 

Majoring in Electrical Engineering 

State Polytechnic Of Sriwijaya  

 

To determine the efficiency of the generator and the power loss at Jakabaring CNG 

power plant, calculation done manually, Calculation of generator efficiency and 

power loss is done by collecting data in the form of power and load current used 

generator. Based on the calculation, the highest efficiency in Jakabaring CNG 

power plant is obtained when the peak load is 99.80546%. While the lowest 

efficiency obtained when the highest load of 99.78308%. And the smallest power 

loss calculation result at peak load is 0.031887 MW and the biggest power loss at 

peak load is 0.03525 MW. Efficiency and power loss is strongly influenced by the 

power and load current used. The higher the power and load current the higher the 

efficiency of the generator and the smaller the loss of power in the generator. 

 

Keywords: Efficiency, Power Loss, Power, load current 
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