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ABSTRAK 

SETTING RELAY ARUS LEBIH PADA GENERATOR 7 MW  

DI PLTMG SEMATANG BORANG PALEMBANG  

BERBASIS ETAP 

(2017: 50 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran) 

 

M. RENALDI SETIAWAN 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

 

 
Generator adalah peralatan utama untuk menghasilkan listrik. Dalam 

pengoperasiannya generator tidak selalu berjalan normal karena kadang-kadang 

terjadi gangguan yang dapat mengakibatkan keandalannya berkurang dan apabila 

tidak segera diatasi akan mengganggu kerja sistem bahkan kerusakan pada 

peralatan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan yang disebut dengan proteksi. Ada 

banyak gangguan – gangguan yang dapat terjadi pada generator salah satunya 

gangguan arus lebih. Dari gangguan tersebut maka kita dapat menggunakan relay 

arus lebih yang berfungsi mengamankan peralatan listrik dari gangguan arus lebih. 

Relay ini berfungsi memproteksi arus gangguan terhadap fasa-tanah, fasa-fasa, 

dan fasa-fasa tanah. Dari sini akan dibahas bagaimana cara proteksi generator 

terhadap gangguan arus lebih ataupun kemungkinan terjadinya gangguan hubung 

singkat. Untuk mempermudah perhitungan dan analisa gangguan, sistem ini 

disimulasikan menggunakan software ETAP dan menghitung manual. Relay 

proteksi yang digunakan dan di setting adalah relay arus lebih. Dengan 

mengetahui arus gangguan tersebut, maka diperoleh besar setting relay arus lebih 

generator  yaitu 2,03 A dan waktu delay 1,06 detik.  

 

Kata kunci : Generator, Relay Arus Lebih, Software ETAP 
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ABSTRACT 

SETTING OVER CURRENT RELAY ON GENERATOR 7 MW AT 

PLTMG SEMATANG BORANG PALEMBANG 

BASED ETAP 

(2017:  50 Pages + List of Pictures + List of Tables + Attachment) 

 

 

 

M. RENALDI SETIAWAN 

ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT 

ELECTRICAL ENGINEERING STUDY PROGRAM 

STATE POLYTECHNIC SRIWIJAYA 

 

 
Generator is the main tools to generate electricity. In normal operation does not 

always work, but sometimes it happens disorders (abnormal) resulting in reduced 

reliability and if not addressed can interfere with the system even damage to the 

equipment. Therefore, it takes and so-called protection. We knew that fault often 

happened in electrical system or electrical equipment especially generator. In this 

report, we discuss how to protect the generator against overcurrent interruption or 

short-circuit current. To simplify the calculation and analysis of interference, the 

system is simulated using ETAP software. Protection relays are used or in the 

setting is over current relay. Relay serves to protect against fault current phase-

ground, phase-phase and phase-ground phase.By knowing short circuit currents, 

Setting over current relay is 2,03 A and time dial is 1,06 second. 

 

Keywords: Generator, Over Current Relay, Software ETAP 
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