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Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat 

Indonesia. Penggunaannya dalam dunia industri, pendidikan dan keperluan rumah 

tangga semakin meningkat. Oleh karena itu penyedia energi listrik diharapkan 

mampu menyediakan energi listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebelum 

energi listrik dapat digunakan oleh konsumen tentu melewati beberapa proses 

terlebih dahulu.  

Proses penyaluran energi listrik dimulai dari pembangkit listrik, kemudian 

tegangan yang dihasilkan pembangkit dinaikkan melalui Trafo Step Up. 

Selanjutnya tegangan disalurkan melalui saluran transmisi menuju Gardu Induk, 

tegangan tinggi diturunkan menjadi tegangan menengah. Dari Gardu Induk 

tegangan diturunkan lagi di Gardu Induk Distribusi. Kemudian dari Gardu Induk 

Distribusi tegangan diturunkan menjadi tegangan rendah di Gardu-Gardu 

Distribusi sehingga dapat didistribusikan ke konsumen. Pada proses penyaluran 

energi listrik melalui saluran transmisi memiliki jarak yang sangat jauh sehingga 

tegangan yang disalurkan dari transmisi menuju Gardu Induk berubah-ubah 

(diatas tegangan nominal maupun dibawah tegangan nominal) sehingga 

kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh konsumen tidak terpenuhi. Jika tegangan 

yang masuk ke sisi primer Transformator pada Gardu Induk tidak stabil maka sisi 

keluaran (sisi sekunder) juga akan tidak stabil. Ada beberapa faktor penyebab 

tegangan sisi primer menjadi tidak stabil antara lain jarak saluran transmisi yang 

sangat jauh, rugi-rugi penghantar dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan energi 

yang disalurkan ke konsumen tidak sesuai kebutuhan.  

        Untuk menyesuaikan tegangan sisi sekunder Transformator, maka digunakan 

On Load Tap Changer pada Transformator. Dalam hal ini penulis akan membahas 

tentang Analisa Penggunaan On Load Tap Changer pada Transformator di Gardu 

Induk Talang Kelapa PT. PLN (Persero). 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Cara menggnakan On Load Tap Changer pada Transformator Daya di 

Gardu Induk Talang Kelapa PT. PLN (Persero) 

2. Cara On Load Tap Changer menstabilkan tegangan pada Transformator 

Daya di Gardu Induk Talang Kelapa PT. PLN (Persero) 

3. Cara menghitung nilai rasio tegangan pada Transformator Daya UNINDO 

70/20 kV 30 MVA 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui kegunaan On Load Tap Changer pada Transformator 

Daya di Gradu Induk Talang Kelapa PT. PLN (Persero). 

2. Untuk mengetahui cara kerja On Load Tap Changer menstabilkan 

tegangan pada Transformator Daya di Gardu Induk Talang Kelapa PT. 

PLN (Persero). 

3. Untuk mengetahui nilai rasio tegangan pada Transformator Daya 

UNINDO 70/20 kV 30 MVA. 

 

1.4 Manfaat 

1. Dapat menjelaskan fungsi On Load Tap Changer pada Transformator 

Daya pada Gardu Induk Talang Kelapa PT. PLN (Persero). 

2. Dapat menjelaskan cara kerja On Load Tap Changer menstabilkan 

tegangan pada Transformator Daya di Gardu Induk Talang Kelapa PT. 

PLN (Persero). 

3. Dapat mengetahui nilai rasio tegangan pada Transformator Daya 

UNINDO 70/20 kV 30 MVA. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Kegunaan On Load Tap Changer pada Transformator. 

2. Cara kerja On Load Tap Changer secara otomatis sebagai penstabil 

tegangan. 
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1.6 Metode Penulisan 

Adapun metode penulisan  yang diterapkan dalam penyusunan  Laporan 

Akhir ini adalah: 

1. Metode LiteKelapar 

Metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku- 

buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan On Load Tap Changer 

pada Transformator. 

2. Metode Observasi 

Metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung pada objek yang dibahas di Gardu Induk Talang Kelapa PT. PLN 

(Persero). 

3. Metode Interview 

Metode pengambilan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan dosen pembimbing dan karyawan atau operator di Gardu 

Induk Talang Kelapa PT. PLN (Persero). 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk memberikan pengarahan 

secara jelas dari permasalahan laporan akhir dan juga merupakan garis besar 

pembahasan dari setiap bab, dimana masing-masing bab terdapat uraian-uraian 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah dari penulisan 

Laporan Akhir, Tujuan dan Manfaat, Batasan Masalah, Metode Penulisan, dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang landasan mengenai teori- teori pendukung 

penulisan Laporan Akhir tentang Transformator Daya dan On Load Tap Changer 

serta rumus yang berkaitan dengan objek yang dibahas. 

 

BAB III KEADAAN UMUM 

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan perhitungan serta data dari peralatan 

yang dibahas sebagai masalah dalam penulisan Laporan Akhir ini yaitu data 

mengenai Transformator Daya & On Load Tap Changer di Gardu Induk Talang 

Kelapa PT. PLN (Persero). 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Pada bab ini membahas bagian inti dari pembahasan permasalahan Laporan 

Akhir, yang menjelaskan tentang perhitungan dan analisa dari data-data yang 

telah dijabarkan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari 

hasil perhitungan dan keseluruhan pembahasan. 

 


