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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari  hasil  simulasi  software  ETAP  12.6  didapatkan  jatuh  tegangan

tertinggi pada ujung penyulang bus 130 sebesar 10,79 % . 
2. Dari hasil simulasi software ETAP 12.6 didapatkan total rugi daya pada

Penyulang Volvo sebesar 669,0 kW.

5.2 Saran

1. Untuk  mengurangi  besarnya  jatuh  tegangan  pada  Penyulang  Volvo

disarankan untuk melakukan pecah beban atau pecah penyulang.
2. Untuk mengurani rugi – rugi daya pada penyulang Volvo dapat dengan

menggunakan atau memakai kapasitor bank. 
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