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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51. Kesimpulan
Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Perbandingan slope hasil pengujian dengan setting rele differensial pada
Gl Gandus sudah hampir sesuai yaitu slope 1 disetting sebesar 30%
setelah dilakukan pengujian didapat sebesar 28,3% sedangkan slope 2
disetting sebesar 80% setelah dilakukan pengujian didapat sebesar 80,1%.
Sehingga menandakan bahwa kinerja rele differensial pada Gl Gandus
sangat baik dan sesuai setting.

2. Hasil assesment pengujian slope rele differensial pada GI Gandus adalah
arus pickup differensial disetting sebesar 0,2pu dengan waktu yang instant
dan arus restrainnya kurang dari sama dengan 0,667. Dimana arus
differensial pickup(slope 0) adalah arus minimum yang dibutuhkan supaya
rele bekerja.

3. Sedangkan untuk slope 1, titik rele mulai bekerja jika nilai arus
differensialnya 0,2 sampai dengan 0,3pu dengan arus restrainnya 0,667<
Irestrain < 1pu. Dimana slope 1 untuk memastikan sensifitas rele pada saat
terjadi gangguan internal dengan arus gangguan yang kecil.

4. Untuk slope 2, titik rele mulai bekerja jika nilai arus differensialnya 0,3
sampai dengan 1,18 pu dengan arus restrainnya lebih dari sama dengan 1
pu. Dimana slope 2 untuk memastikan rele differensial tidak beroperasi
saat terjadi gangguan diluar daerah pengaman dengan nilai arus gangguan
besar.

5. Hasil monitoring pengukuran pasca pemeliharaan bay trafo daya #2 pada
Gl Gandus adalah arus pembebanan dan sudut LV dan HV sudah

seimbang, arus differential juga sudah sesuai yaitu mendekati nilai 0 yang
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berarti menandakan bahwa sistem proteksi dan pembebanan sudah aman

dan seimbang.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, beberapa saran yang
dapat diberikan untuk perbaikan dimasa yang akan mendatang adalah sebagai
berikut :
1. Dalam penggunaan rumus atau persamaan guna perhitungan data
hendaknya menggunakan rumus atau persamaan yang lebih ringkas

dari referensi lainnya.



