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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal yaitu : 

1. Karakteristik air gambut hasil pengolahan dengan menggunakan proses 

aerasi, koagulasi dan filtrasi untuk kadar warna telah berhasil diturunkan 

dari 339,73 PtCo hingga mencapai 28,40 PtCo dan telah mencapai standar 

mutu air bersih yaitu dibawah 50 PtCo. Kadar besi (Fe) juga berhasil 

diturunkan dari sebelum dilakukan pengolahan 3,42 mg/L menjadi 1,9457 

mg/L tetapi kadar besi (Fe) ini masih diatas standar mutu air bersih yang 

ada. Ini dikarenakan masih adanya flok-flok yang terikut pada air gambut 

yang masuk ke proses filtrasi. 

2. Alat pengolahan air gambut dengan menggunakan proses aerasi, koagulasi 

dan filtrasi hasil rancangan ini telah efektif menurunkan kadar warna pada 

air gambut sesuai standar Permenkes  RI. No.416/Menkes/Per/IX/1990 

dan telah dapat menurunkan kadar besi (Fe) dari air gambut.  

 

5.2 Saran 

Pada pembuatan alat pengolahan air gambut dengan menggunakan proses 

aerasi, koagulasi dan filtrasi ini perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap 

sistem koagulasi yang dilakukan karena tangkinya yang cukup kecil membuat 

proses koagulasi sulit dilakukan dan dikhawatirkan banyaknya flok-flok yang 

belum terbentuk dan terendapkan. 

    


